Installationsanvisning

Etthalsventil

Assembly instruction One hole connected valve RFA 38
Asennusohje 1-putkiventtiili
:% Oppn.varv
turns open
’ Kaanna auki 3/4
=2K
{ 0
Monteras ej i VVC-system. Not in potable water system. Ei saa asentaa kdyttovesijarjestelmaan.
< Montering
@" \\?: Assembly
|ELL Asennus
Evosense Remote NG OBS!
Aftention!
]
I 1 = Orient t Huzm'
o- rienteras mot varandra.
@ @ LTSS To orient towards each othe
i S — Liitetdén vastakkain.
VAQIVAC ENH [N\

Levererad som 2-rorsventil.
Delivered as 2-pipe valve.
Toimitettu kaksisuuntaventliffing.

Ventilférinstallning, se sid.2
MoBkA S Valve pre-setting, see page 2
MENES sy Venttiilin esiséato, katso s. 2..

y;

Avstangning.

Shut-off.

Sulku 3
Omstélining 1-2 rérsventil. P

Oppna med en 2,5 mm insex nyckel 6 varv.
Adjustable 1-2 pipe valve.

For 1-pipe open with a 2,5 mm Allen key 6 turns.
Sadadettava 1-2-suuntaventtiili. 1-suuntaventtiili

avataan 2.5 mm Allen-avaimella 6 kierrosta.

Orienteras i samma riktning.
To orient in the same direction.

Liitetadn samaan suW @

To orient towards each other.
Litetaan vastakkain.

&

|b\\| Orienteras mot varandra.

Q-ring

. . . A ‘({.{(( O-rengas
Typ Anslutning mot rérsidan | Anslutning med NG/NGV mot radiatorn SR | S
Type Connection to pipe system| Connection with NG/NGV to radiator 7
Tyyppi Liitanta putkistoon NG/NGV-liitdnta patteriin
RFA 38 M22x1.5 ISO-R1/2

1-rorssystem Installning bypass
K 1-pipe system K Bypass setting
o Bk 1-putkiventtiili Vs Ohitusventtiilin asetukset
(Ventilférinstallning fullt Gppen) p (Ventilférinstallning fullt 6ppen) Itusventuilin asetukse
(Valve pre-setting fully open) (Valve pre-setting fully open)

(Venttiilin esis&atd taysin auki) (Venttiilin esisaaté taysin auki) 1. Tabort den bl3 plastpluggen.
dppn.varv X Kv Kv % dppn.varv X Kv Kv % Remove the blue plastic plug.
turns open X total radiator | radiator turns open X total radiator | radiator Irrota sininen muovitulppa.
Bypass yht. patteri | patteri Bypass yht. patteri | patteri ST
Avatut kierrokset Avatut kierrokset 2 f: Q\) .

L NS 2,5 mm insex/

0,5 0,78 0,7 90 0,5 0,84 0,77 91 A ) key
1 0,82 0,66 81 1 0,89 0,76 85
1,5 0,85 0,65 73 1,5 0,95 0,74 77
2 1,05 0,63 64 2 1,02 0,70 69
2,5 1,12 0,62 55 2,5 1,12 0,68 61
3 1,28 0,61 45 3 1,23 0,64 51 3
35 142 |o57 40 35 134|060 45
4 1,60 0,53 33 4 1,49 0,57 38
45 1,78 |o04s8 27 45 1,65 |o052 32
5 1,88 0,43 22 5 1,80 0,48 27
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